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Allmän beskrivning 
Följande beskrivningar är förslag på riksintresse för allmän vattenförsörjning inom Gävle-
borgs län. 
 
Beskrivningarna har arbetats fram av en projektgrupp vid Länsstyrelsen i Gävleborgs län i 
samarbete med kommunerna i länet och huvudmän för kommunal vattenförsörjning, be-
stående av: 
 

Maria Hysing, Miljöanalysenheten 
Maritha Hillblom, Samhällsutvecklingsenheten 
Lise Ekenberg, Enhetschef, Samhällsutvecklingsenheten 
Monica Pettersson, Enhetschef, Miljöanalysenheten 
Jan-Åke Johansson, Miljöanalysenheten 

 
Gävle kommun, Hofors kommun, Ockelbo kommun, Sandvikens kommun, Ljusdals 
kommun, Hudiksvalls kommun, Nordanstigs kommun, Gästrike Vatten, Helsinge Vat-
ten, Söderhamn Nära, Sverige Mitt Vatten, Ljusdal Energi och Sandviken Energi. 

 
Beskrivning av riksintressen och dess anläggningar redovisas kommunvis enligt nedan (fi-
gur 1): 

• Gävle kommun – Gävle-Valboåsens vattenförsörjningsanläggning. 
• Hofors kommun – Hofors vattenförsörjningsanläggning 
• Hudiksvall kommun – Hudiksvall vattenförsörjningsanläggning 
• Ljusdals kommun – Färila vattenförsörjningsanläggning 
• Nordanstigs kommun – Bergsjö vattenförsörjningsanläggning 
• Ockelbo kommun – Ockelbo vattenförsörjningsanläggning 
• Ovanåkers kommun – Homna vattenförsörjningsanläggning 
• Söderhamns kommun – Kinstaby/Mohed och Ålsjön vattenförsörjningsanlägg-

ningar 
• Sandvikens kommun – Rökebo vattenförsörjningsanläggning 

 
Enbart Gävle kommuns vattenförsörjningsanläggning uppfyller kriteriet nyttjas av fler än 
50 000 människor. De andra kommunernas vattenförsörjning anses vara av stor regional be-
tydelse då orternas vattenförsörjning är mycket sårbar med anledning av att realistiska al-
ternativ saknas. De aktuella vattenresurserna har oftast en bra och god kvalitet och är 
mycket viktiga att skydda för framtiden. 
 
I Länsstyrelsen första förslag på riksintresseområden fanns fjorton områden utpekade, 
varav minst ett område i länets tio kommuner. I det slutliga förslaget återstår nio områden i 
varav ett område i vardera nio kommuner. En kommun väljer att inte lämna förslag på riks-
intresseområden.  
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Figur 1. Förslag på riksintressen dricksvattenförsörjning och dess influensområden i Gävleborgs län.  
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Gävle Kommun 
Det område som utgör förslag till riksintresse för vattenförsörjning ligger inom Gävle 
kommunen och benämns här Gävle-Valboåsens vattenförsörjningsanläggning  

Beskrivning av området för anläggningen 
I Gävle-Valboåsens vattenförsörjningsanläggning ingår ordinarie vattenverk i Gävle (Sätra-
verket) och Valbo (Valbo vattenverk) med tillhörande brunnar, induceringsområden, infilt-
rationsanläggningar, råvattenledningar och infrastruktur. I beskrivningen nedan betraktas 
ovan nämnda anläggningsdelar som en vattenförsörjningsanläggning. 
  
Avgränsningarna till området för anläggningen av riksintresse har utgått från den primära 
zonen i gällande vattenskyddsföreskrifter (21 FS 2006:33) men med ett tillägg för råvatten-
ledningar samt bedömda induceringsområden som enligt Handbok om vattenskyddsområ-
den NV 2010:5 bör ligga inom den primära zonen  
 
Anläggningen försörjer drygt 82 000 personer i Gävle tätort (inkl. Hille, Björke, Valbo och 
Forsbacka) samt ett antal verksamheter med dricksvatten.  
 
Gällande miljödom för vattenuttag (M 105-99) medger ett uttag av grundvatten om 30 000 
m3/dygn som årsmedelvärde (ca 350 l/s). I domen ingår även uttag av ytvatten från Gav-
leån och Testeboån. 
 
Vattenförsörjningsanläggningen är belägen i Enköpingsåsen i delen Gävle-Valboåsen, vilket 
sträcker sig från Fäbosjön i söder till Hille i norr. Åsen är uppdelad i två grundvattenföre-
komster SE672544-156524 och SE671255-156247, kontakt mellan dessa bedöms finnas en-
ligt kartering av SGU (Söderholm och Thorsbrink, 2010)(figur 2). 
 
Den beräknade naturliga grundvattenbildningen är minst 80 l/s. Därutöver förstärks vat-
tentillgången genom att ytvatten från Gavleån induceras i åsen. Upp till 70 % av den uttag-
bara vattenmängden bedöms vara inducerat vatten från Gavleån. Inducering sker mer eller 
mindre längs hela sträckan där åsen och ån löper parallellt. Ett flertal uttagsbrunnar finns 
därför längs åsen.  
 
Grundvattenutredningar som syftar till att utreda bl. a grundvattenmagasinets och tillrin-
ningsområdenas utbredning pågår. En revidering av skyddsområdet kommer att ske då 
både skyddszonernas utbredning och föreskrifterna behöver ses över (figur 3). 
 
Huvudman för anläggningen är Gästrike Vatten. 
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Figur 2: Grundvattenförekomsten Enköpingsåsen, grenen Gävle-Valboåsen. 
 

 
Figur 3. Befintligt sekundärt vattenskyddsområde för Gävle–Valboåsens vattentäkt. 
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Motiv för utpekande av riksintresset  
Anläggningen nyttjas av många människor, fler än 82 000 personer är anslutna. Gävle 
kommun förväntas dessutom att växa med ca 600 personer per år. Merparten av dessa 
kommer troligtvis att försörjas från Gävle-Valboåsens vattenförsörjningsanläggning. An-
läggningen kommer på sikt försörja upp mot 100 000 personer. 
 
Förutom privatpersoner är även länssjukhuset i Gävle samt ett stort antal förskolor, skolor 
och vårdinrättningar samt andra verksamheter, t ex livsmedelsindustrier är anslutna till an-
läggningen.  
 
Gävle-Valboåsen är en de större grundvattenresurserna i Sverige. Åsens beskaffenhet läm-
par sig väl för infiltrering/konstgjord grundvattenbildning vilket medför att kapaciteten, 
som redan idag är stor, kan ökas.  
 
Inom kommunen finns ingen annan tillräcklig grundvattenresurs eller ytvattenresurs av god 
kvalitet vilket innebär att realistiska alternativ till att ersätta vattentäkten/anläggningen sak-
nas. 
 
Dricksvattnet som distribueras från Gävle-Valboåsens vattenförsörjningsanläggning håller 
hög kvalitet. Grundvattenresursen och anläggningen i Gävle-Valboåsen har liten risk att 
påverkas av klimatförändringar. 
 

Riksintressets markanspråk 
Riksintressets geografiska utbredning har begränsats dels till de delar inom Gävle-
Valboåsen som innehåller induceringszoner, brunnar, infiltrationsområden och vattenverk, 
samt till de råvattenledningar som finns längs åsen. Området redovisas som ett samman-
hängande område. Områdesavgränsningen följer det primära skyddsområdet med tillägg 
för bedömda induceringsområden samt befintliga råvattenledningar (figur 4). 
Reservvattenanläggning (med egen primär skyddszon) ligger utanför riksintresset.  
 
Storleken på området för riksintresse är ca 820 ha varav ca 0,4 ha utgörs av vatten. 
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Figur 4. Riksintresseområde Gävle-Valboåsens vattenförsörjningsanläggning. 
 

Beskrivning av influensområdet 
Influensområdet har begränsats till den del av grundvattenmagasinet som inte upptas av 
riksintresset. Grundvattenmagasinet Gävle, är beläget mellan Fäbodsjön i söder och Hille i 
norr. Sträckan utgör ett sammanhängande grundvattenmagasin enligt SGU (SGU 2010). 
 
Grundvattenmagasinet är att betrakta som öppet, även om det förekommer finkornigare 
linser eller skikt som lokalt kan fungera som tätande lager. Medelmäktigheten för den mät-
tade zonen bedöms vara mellan 10 och 20 m. De största borrdjupen i direkt anslutning till 
åsen uppgår till mer än 36 m. Grundvattnets huvudströmningsriktning i magasinet är från 
Fäbodsjön i söder och från Hille i norr till den gemensamma lågpunkten vid Sätraverket i 
Gävle.  
 
Gränsdragningen för grundvattenmagasinet och tillrinningsområdena är enligt SGU något 
osäker i dalstråken som omger åsen. Tillrinningsområdet har därför avgränsats dels efter 
gällande vattenskyddsområde men även från resultat från grundvattenutredningar (Midvat-
ten 2013). Resultat från utredningarna har bedömts och avgränsats enligt Handbok om vat-
tenskyddsområden NV 2010:5. Vid kommande revidering av skyddsområdet kommer zo-
nerna att förändras efter de nya kunskaperna. Då kommer även ett tertiärt skyddsområde 
att inrättas. 
 
De två största vattendragen i anslutning till åsen är Gavleån och Testeboån. Båda dessa har 
eroderat genom åsen, Gavleån omedelbart väster om Gävle och Testeboån mellan Ströms-
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bro och Sätraverket. Bortsett från Testeboån sammanfaller de övriga vattendragens huvud-
dräneringsriktningar närmast åsen med grundvattnets strömningsriktning i åsen. 

Influensområdets markanspråk 
Influensområdets geografiska utbredning följer Gävle-Valboåsen, inklusive åsens tillrin-
ningsområden, från Fäbosjön i söder till Hille i norr inom Gävle kommun (figur 5). 
Storleken på influensområdet är ca 3440 ha varav 0,4 ha är vatten. 
 

 
Figur 5. Avgränsning av influensområde för Gävle-Valboåsens vattenförsörjningsanläggning. 

Beskrivning om förhållandet till andra intressen 
I översiktplanen för Gävle stad 2025, antagen av kommunfullmäktige 2009, under avsnittet 
Allmänna intressen nämns det att vattenskyddsområden skall följas vid planering och ex-
ploatering. Verksamheter som kan skada vattentäkten får inte etableras och befintliga såd-
ana verksamheter ska vidta tillräckliga skyddsåtgärder eller lokaliseras till annan plats. Un-
der avsnittet Konsekvenser nämns att en förutsättning för att Gävle stad ska vara hållbar, 
säker ur hälsosynpunkt och trygg att bo och verka i, är att de tekniska försörjnings-system 
fungerar vad gäller dricksvatten och avlopp. Under miljömålet av god kvalitet 
står det ”Skyddszon längs vägar/järnvägar med transporter av farligt gods. Skydd för grundvattentäkten. 
Utpekande av skyddsområde för vattenskyddsområde.” 
 
Befintliga riksintressen som berör föreslaget riksintresseområde samt influensområde är 
kulturmiljövård, naturvård och riksintresse för kommunikationer – E4, E16 samt korridor 
för planerad väg (RV56) Norra Brunn-Mackmyra och planerad järnväg (OKB) Gävle-
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Sundsvall, enligt 3 kap Miljöbalken. Två N2000-områden berör området Stenbäcken och 
Testeboån enligt 4 kap Miljöbalken. 
 

Förutsättningar för bevarande 
Gävle-Valboåsens vattenförsörjningsanläggning inklusive influensområdet har dåligt 
skyddsläge. Vattenresursen är svårskyddad då verksamheter bedrivs i princip på hela åsen 
vilket medför att både tillgängligheten och utnyttjandet av anläggningen försvåras eller risk-
eras. Reservvatten saknas. Arbete pågår för att minimera riskerna och för att undvika att 
nya tillkommer. Då anläggningen, som fyller en samhällsviktig funktion, är beroende av den 
lägesbundna isälvsavlagringen behövs ett starkt skydd mot fortsatt exploatering och andra 
åtgärder som kan vara negativa för vattenförsörjningen såväl inom området för riksintresse 
som inom influensområdet.  
 
Via VA-huvudmannen pågår grundvattenutredningar i Gävle-Valboåsen norr om Gävle för 
att identifiera kompletterande uttagsplatser. Ytvatten från Gavleån kommer från och med 
hösten 2013 att renas och infiltreras i åsen för att öka kapaciteten.  
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Hofors Kommun 
Det område som utgör förslag till riksintresse för vattenförsörjning inom Hofors kommun 
benämns här Hofors vattenförsörjningsanläggning.  

Beskrivning av området för anläggningen 
Vattenförsörjningsanläggningen är belägen i Hofors tätort vid Hammardammen samt vid 
sjön Hyn. Anläggningen är ett ytvattenverk och omfattar råvattenpumpstation vid Hyn 
med tillhörande råvattenledningar och infrastruktur samt reservvatten (Hammardammen). I 
beskrivningen nedan betraktas ovan nämnda anläggningsdelar som en vattenförsörjnings-
anläggning. 
 
Anläggningen försörjer ca 9150 personer i Hofors tätort, Robertsholm och Torsåker samt 
ett antal verksamheter med dricksvatten.  
  
Gällande miljödom för vattenuttag (Dom nr DVA 31 Mål nr VA 14/96) medger ett uttag 
av råvatten om 9 000 m3/dygn som årsmedelvärde.  
 
Vattenkvalitet i Hyn är ovanligt god jämfört med andra sjöar i området. Inom kommunen 
finns ingen tillräcklig grundvattenresurs eller annan bättre ytvattenresurs. Hyn är en ytvat-
tenförekomst (SE671850-152458). 
 
Vattentäkten saknar vattenskyddsföreskrifter varför avgränsningarna till området för an-
läggningen av riksintresse har utgått från bedömningar från Handbok 2010:5. Lokala hälso-
skyddsföreskrifter finns som till viss del reglerar verksamheter kring sjön. 
 
Intagsledningar, råvattenpumpstation, råvattenledningar samt vattenverk bedöms ligga 
inom området för riksintresse. 
 
Befolkningen i Hofors kommun förväntas inte öka under de närmsta åren. Kommuns in-
vånare kommer troligtvis att försörjas fortsättningsvis från Hofors vattenförsörjningsan-
läggning.  
 
Huvudman för anläggningarna är Gästrike Vatten. 
 

Motiv för utpekande av riksintresset  
Hofors vattenförsörjningsanläggning uppfyller några av urvalskriterier som är uppsatta för 
riksintresset.  
 
Realistiska alternativ till vattenförsörjning från Hofors vattenförsörjningsanläggning saknas. 
Inga tillräckliga grundvattenförekomster finns inom kommunen.  
 
Hyn har en ett bra råvatten och dricksvattnet från anläggningen håller hög kvalitet. Enligt 
VISS (VattenInformationsSystem Sverige) har Hyn (SE671850-152458) god kemiskstatus 
och måttlig ekologisk status p.g.a. att Hyn regleras som vattenmagasin.  
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Ett antal verksamheter får sitt vatten från anläggningen som förskolor, skolor och vårdin-
rättningar, en större industri (Ovako ca 1200 anställda) och andra verksamheter. 
 
Sjön Hyn som försörjer anläggningen med råvatten har ett relativt gott skyddsläge. Den 
största risken är den järnväg som passerar vattentäkten. Ett mindre antal enskilda avlopp 
kan påverka sjön. Som reservvatten för Hyn kan Hammardammen användas. 
 
Vattenresursen i Hyn påverkas troligen av klimatförändringar då det finns risk att t ex kraf-
tig nederbörd medför ett ökat färgtal och ökad humushalt p.g.a. ökad ytavrinning. 
 

Riksintressets markanspråk 
Riksintressets geografiska utbredning har begränsats till de områden som innehåller intags-
ledningar, råvattenpumpsstationer, råvattenledningar och vattenverk (figur 6).  
Storleken på området för riksintresse utgör ca 290 ha. 
 

 
Figur 6. Riksintresseområde Hofors vattenförsörjningsanläggning. 
 

Beskrivning av influensområdet 
Influensområdet har begränsats till Hyns delavrinningsområde i enlighet med Handbok om 
vattenskyddsområden NV 2010:5. Vattentäkten saknar vattenskyddsföreskrifter men lokala 
hälsoskyddsföreskrifter finns som till viss del reglerar verksamheter kring sjön. 
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Medelvattenföringen i sjön är ca 1,6 liter/sekund och den genomsnittliga uppehållstiden är 
ca 19 månader. Råvattenuttaget motsvarar mindre än 10 % av vattenföringen. 
 
Sjösystemet där Hyn ingår är reglerat. Regleringen av Hyn innebär att ett magasin som är ca 
15 miljoner kubikmeter stort skapats.  

Influensområdets markanspråk 
Influensområdets geografiska utbredning omfattar sjön Hyns närmaste delavrinningsområ-
den enligt SMHI. Influensområdet går även in över Dalarnas län, Falu kommun (figur 7).  
 
Storleken på influensområdet är ca 3600 ha varav ca 880 ha består av vatten. 
 

 
Figur 7. Avgränsning av influensområde för Hofors – Hyn vattenförsörjningsanläggning. 

Förutsättningar för bevarande 
Sjön Hyn som försörjer anläggningen med råvatten har ett relativt gott skyddsläge. Dock 
passerar en järnväg, där farligt gods transporteras i närheten av vattentäkten.  
 
Kvaliteten i sjön är god jämfört med andra sjöar i området. De senaste åren har dock ett 
ökat färgtal på vattnet observerats. Trenden med ökat färgtal i ytvatten sker över hela lan-
det och kan bero på klimatförändringar.  
 
I översiktplanen för Hofors kommun, antagen 2010, beskrivs att radon finns i marker kring 
stora delar av sjön Hyn och åsen nedanför och är klassat som högriskområde. I översikts-
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planen omnämns även restriktioner om användande av vattentoaletter och att tillstånd 
krävs för spridning, förvaring och uppläggning av ämnen som kan förorena vattnet.  
 
Ett Natura2000-område finns runt Surtjärnen och ner mot Hyn. Inga andra riksintressen 
berörs i området. 
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Ockelbo Kommun 
Det område som utgör förslag till riksintresse för vattenförsörjning ligger inom Ockelbo 
kommun och benämns här Ockelbos vattenförsörjningsanläggning  

Beskrivning av området för anläggningen 
Vattenförsörjningsanläggningen är belägen i Ockelboåsen (Enköpingsåsen) mellan Rabo i 
söder och Häbbergsmossen i norr. Ockelboåsen har en nord-sydlig sträckning genom Ock-
elbo samhälle. Åsens sträckning är enligt VISS (VattenInformationsSystemSverige) uppde-
lad i två grundvattenförekomster, SE676253-154830 och SE675621-154987 (figur 8).  
 

 
Figur 8. Grundvattenförekomsten Enköpingsåsen, grenen Ockelboåsen. 
 
I anläggning ingår ordinarie vattenverk i Ockelbo (Säbyggeby, 8204, 7952 samt Rabo) med 
tillhörande brunnar, vattenverket vid Mobyheden samt råvattenledningar. I föreliggande 
rapport betraktas ovan nämnda anläggningsdelar som en vattenförsörjningsanläggning. 
 
Avgränsningarna till området för anläggningen av riksintresse har utgått från de inre 
skyddsområdena i gällande vattenskyddsföreskrifter (21 FS 1985:2) samt råvattenledningar 
men även från utförda grundvattenutredningar och bedömningar från Handbok 2010:5 för 
det område där skyddsområde saknas. Uttagsbrunnar, råvattenledningar samt vattenverk 
ligger inom område för riksintresset. 
 
Anläggningen försörjer drygt 2 700 personer i Ockelbo tätort samt ett antal verksamheter 
inklusive livsmedelsföretag med dricksvatten.  
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Gällande miljödom för vattenuttag (VA 42/84) medger ett uttag av grundvatten om 2100 
m3/dygn som årsmedelvärde.  
 
Grundvattenundersökningar pågår norr om vattendelaren vid Mörtsjön där nytt brunnsom-
råde för reservvatten etableras.  
 
En revidering av befintliga skyddsföreskrifter kommer att ske då både skyddszonernas ut-
bredning och föreskrifterna behöver ses över. Arbetet kommer att starta när grundvatten-
utredningen norr om Mobyheden (Mobyheden Norra) är avslutad. Det nya skyddsområdet 
kommer då att infatta alla brunnar och verk i Ockelboåsen. 
 
Befolkningsantalet beräknas ligga på en stabil nivå i Ockelbo tätort de kommande åren. 
Huvudman för anläggningarna är Gästrike Vatten 

Motiv för utpekande av riksintresset  
Ockelbos vattenförsörjningsanläggning uppfyller några av urvalskriterier som uppsatts för 
riksintresset. Realistiska alternativ till vattenförsörjning från Ockelbos vattenförsörjningsan-
läggning saknas. I anläggningen finns reservkapacitet som kommer att kunna täcka hela 
Ockelbo tätorts behov. Inom kommunen finns ingen annan grundvattenresurs eller ytvat-
tenresurs av god kvalitet. Åsens totala kapacitet är god. Enligt VISS har SE675621-154987 
otillfredsställande status p.g.a. att bekämpningsmedelsrester (BAM) har påträffats i råvatt-
net.  
 
Den norra delen av Ockelbos vattenförsörjningsanläggning och influensområde har ett gott 
skyddsläge. Vattenresursen i tätorten är däremot svårskyddad då flera verksamheter bedrivs 
på åsen. Vattenverket vid Mobyheden samt ett planerat nytt vattenverk vid Mobyheden 
Norra kommer därför att ersätta vattenverken i tätorten, vattenverken i tätorten kommer 
då att bli reservanläggningar. 
 
Dricksvattnet från anläggningen håller hög kvalitet. Ett antal förskolor, skolor och vårdin-
rättningar samt andra verksamheter, t ex livsmedelsindustrier är anslutna till anläggningen.  
 
Grundvattenresursen i Ockelboåsen har liten risk att påverkas av klimatförändringar. 

Riksintressets markanspråk 
Riksintressets geografiska utbredning har begränsats dels till de delar inom Ockelboåsen 
som innehåller brunnar och vattenverk samt dels till planerade råvattenledningar längs åsen. 
Området redovisas som ett sammanhängande område där fyra inre skyddsområden ingår 
samt råvattenledningar och område motsvarande primär zon där skyddsområde saknas (fi-
gur 9 och 10). 
 
Storleken på området för riksintresse är ca 230 ha. 
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Figur 9. Riksintresseområde Ockelbos vattenförsörjningsanläggning. 
 

 
Figur 10. Befintligt sekundärt vattenskyddsområde för Ockelbos vattentäkt. 
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Beskrivning av influensområdet 
Influensområdet har begränsats till den del av grundvattenmagasinet som inte upptas av 
riksintresset. Tillrinningsområdet har avgränsats dels efter gällande vattenskyddsområde 
men även från resultat från pågående grundvattenundersökningar (Midvatten 2008). Resul-
tat från utredningarna har bedömts och avgränsats enligt Handbok om vattenskyddsområ-
den NV 2010:5.  
 
Från en berggrundsbetingad grundvattendelare i höjd med Mörtsjön i norr är grundvattnets 
flödesriktning sydlig ner mot Ockelbo tätort. Strax söder om Ockelbo, vid Rabo, upphör 
åsen för att åter framträda i terrängen längre söderut. När inga grundvattenuttag sker, drän-
eras delar av åsens grundvatten ut i Testeboån som är den lägsta hydrauliska punkten i sy-
stemet. Dit flödar grundvatten både från norr och från söder. Inducering till grundvatten-
magasinet kan ske från Bysjön och Testeboån. 
 
Norr om grundvattendelaren vid Mörtsjön håller ett nytt brunnsområde på att etableras 
(Mobyheden Norra) som komplement till Mobyheden. Området kommer i framtiden att 
vara en del av Ockelbo tätorts vattenförsörjning.  
 
Åsens mäktighet varierar från någon enstaka meter till ca 20 m som mest. Åsmaterialet är 
delvis omlagrat och inom vissa partier förekommer inlagring av finsediment.  

Influensområdets markanspråk 
Influensområdets geografiska utbredning följer Ockelboåsen, från Häbbergsmossen i norr 
till Rabo i söder (figur 11).  
Storleken på influensområdet är ca 1080 ha varav 210 ha är vatten. 

 
Figur 11. Avgränsning av influensområde för Ockelbos vattenförsörjningsanläggning. 
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Förutsättningar för bevarande 
Översiktsplan för Ockelbo kommun är antagen 2013. Där nämns bl. a: 
– Dricksvattenförsörjningen ska prioriteras och skyddas i konkurrens med andra 
intressen. 
– En vattenförsörjningsplan inom området kommunal dricksvattenförsörjning bör 
upprättas. 
– Kommunala vattentäkten i Jädraås och reservvattentäkten vid Mo Grindar ska 
skyddas genom vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. 
– En ny vattentäkt i Åmot ska tas fram och skyddas genom vattenskyddsområde och 
skyddsföreskrifter. 
– Uppdatering ska ske av Ockelbo och Lingbo vattenskyddsområden och 
skyddsföreskrifter. 
– Grundvattentillgångar i kommunen som kan bli aktuella som vattentäkter skall 
skyddas. 
– En plan för att starta upp vattentäkten i Mo Grindar som huvudvattentäkt bör tas fram. 
 
Riksintressen som berör föreslagna riksintresseområdet samt influensområde är kommuni-
kationer – befintlig och korridor för framtida järnväg och kulturmiljövård. 
 
Ockelbos vattenförsörjningsanläggning hotas av eventuellt kommande torvbrytning vid 
Häbbergsmossen. Området för torvbrytning sammanfaller med ett tänkt brunnsområde för 
utökning av kapaciteten inom anläggningen. Ockelbo kommun har tillsammans med Gäst-
rike Vatten överklagat brytningsrätten, men har ännu inte hört något. 
 
Länsväg 272 samt järnväg följer i stort åsens hela sträckning. 
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Ljusdals Kommun 
Området som utgör förslag till riksintresse för vattenförsörjning inom Ljusdals kommun är 
en grundvattentäkt i Stocksbo, nära samhället Färila. Anläggningen benämns här Färilas 
vattenförsörjningsanläggning.  

Beskrivning av området för anläggningen  
I Färila vattenförsörjningsanläggning ingår vattenverket och två grävda brunnar. 
 
Det föreslagna riksintresset Färila vattenförsörjningsanläggning försörjer idag orterna Fä-
rila, Stocksbo och Yg med vatten. I dagsläget är 1 650 personer anslutna. För att kunna för-
sörja Ljusdals tätort med vatten från täkten vid Färila/Stocksbo krävs dock utökade borr-
hål, förbättrat vattenverk och utökad ledningsdragning. Vilket i dagsläget är en hög investe-
ringskostnad och anses inte vara samhällsekonomiskt hållbart. Alternativet är att täkten Fä-
rila/Stocksbo kan fungera som reservvatten och beredskap då den ordinarie täkten av olika 
skäl inte kan nyttjas. 
 
Täkten Färila/Stocksbo är belägen i en större isälvsavlagring som sträcker sig från väst till 
öst genom skoglig terräng väster om Gårdsjösjön ner till Ljusnan, Tevsjön där övervägande 
jordbruksmark finns. Flödesriktningen i åsen är från väst till öst. Åsen är avgränsad av SGU 
i flera grundvattenförekomster (SE685044-149345, SE684472-150385, SE684387-151030, 
SE684142-151377). Hela åsen har klassningarna god kvalitativ och kvantitativstatus (figur 
12).  
 

 
Figur 12. Grundvattenförekomster och vattentäkter i Ljusdal och Färila området. 
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Vattenverket ligger i direkt anslutning till vattentäkten. Vattentäkten består av två stycken 
grävda grundvattenbrunnar, 6 meter djupa. Funktionen på vattentäkt och verk bedöms idag 
vara god, dock behöver pH och alkalinitet höjas något. Ett åtgärdsförslag för detta finns.  
 
Vattentäkten och verket är idag dimensionerat för 2 600 personer. Distributionskapacitet är 
55m3/h och beredningskapaciteten är 45m3/h. De två brunnarna har en kapacitet på 
45m3/h vardera, men dessa växelkörs i dagsläget. Ingen vattendom finns. 
 
Vattenskyddsområde finns fastställt för området, med beteckning 21FS 1993:11 beslutat 
1993-11-05. Planer finns på att revidera avgränsning och föreskrifter inom de närmsta åren 
(figur 13).  
 

 
Figur 13. Befintligt sekundärt vattenskyddsområde för Färila vattentäkt. 
 
Ljusdals kommuns befolkning uppgick till ca 20 000 invånare år 2088/2009. Enligt statist-
iska centralbyråns prognos kommer antalet invånare år 2016 att minska med ca 1 500 per-
soner, uppgifter enl. översiktsplan Ljusdal 2010. 
 
Huvudman för anläggningarna är Ljusdal Energi. 

Motiv för utpekande av riksintresset  
Åsen är viktig avseende vattenförsörjningen i Färilas område och kan komma att ha stor 
betydelse för Ljusdals tätorts vattenförsörjning i framtiden. Inga andra realistiska alternativ 
finns för att ersätta Ljusdals befintliga täkt. Åsen är en mäktig grundvattenåsbildning av 
sand och grus med hög hydraulisk kapacitet och kan därigenom bli en viktig tillgång för 
vattenförsörjningen i Ljusdals kommun. Täkten är viktig för invånarna kring Färila och för 
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att säkra dricksvattenförsörjningen långsiktigt för Ljusdals tätort. Täkten är ett realistiskt al-
ternativ till Ljusdals befintliga grundvattentäkt (Höga). 
 
Täkten Höga är belägen väster om Ljusdals tätort i en liten grusås (grundvattenförekomst 
SE685044-149345) och försörjer idag Ljusdals tätort, ca 9 000 invånare. Påverkansrisker 
finns bl. a från omgivande åkrar, enskilda avlopp och Rv83/84, som dessutom är farled för 
farligt gods. Täkten Höga är dessutom sammanbunden med älven Ljusnan som har en hög 
risk att påverkas av klimatförändringar. Täkten är långsiktigt inte ett bra alternativ för Ljus-
dals tätorts vattenförsörjning. Täkten Färila/Stocksbo skulle kunna fungera som reservvat-
tentäkt eller i framtiden ersätta täkten i Höga. 
 
Grundvattnet vid Färila har generellt sett en mycket god kvalitet och kan användas som 
dricksvatten utan omfattande reningsåtgärder. 
 
Inga större påverkansrisker finns i influensområdet förutom väg 678 som går i närheten av 
vattentäkten och löper igenom vattenskyddsområdet. En föroreningsrisk från denna finns.  
 

Riksintressets markanspråk 
Vattentäktens brunnar och vattenverket är belägna på fastigheten Stocksbo 2:27 som också 
föreslås bli avgränsningen för riksintresseområdet (figur 14). Fastigheten 2:27 ägs av Ljus-
dals kommun, servitut finns. 
 
Riksintressets sammanlagda yta uppgår till cirka 2 ha. 
 

 
Figur 14. Avgränsning riksintresse vattenförsörjningsanläggning Färila. 
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Beskrivning av influensområdet 
Influensområdet omfattar tillrinningsområdet till vattentäkten Färila/Stocksbo. Området 
utgår från SGUs avgränsade grundvattenförekomst SE685044-149345 som sträcker sig från 
väst till öst, väster om Gårdsjösjön till sydost om Stocksbo vid Stråsjön genom skoglig ter-
räng. Influensområdet avgränsas av en naturlig vattendelare i åsen vid Stråsjön. 
 
Enligt SGUs bedömning finns en uttagskapacitet upp till 125 l/s för den delen av åsen.  
 
Influensområdet ligger i ett område med få påverkanskällor och har därmed mycket liten 
risk för att påverkas negativt. Två vägar korsar åsen varvid väg 678 korsar vattenskyddsom-
rådet, beteckning 21FS 1993:11. 
 
Vattenresursen bedöms vara relativt robust inför klimatförändringar.  
 

Influensområdets markanspråk 
Området avgränsas till grundvattenförekomsten SE685044-149345. En buffertzon på 
200m runt grundvattenförekomsten tas med som en säkerhetsmarginal, eftersom ingen ut-
redning av tillrinningsområde till grundvattenförekomsten är gjord (figur 15). 
 
Området upptar en yta av totalt 4000 ha varav ca. 250 ha är vatten.  

 
Figur 15. Avgränsning av influensområde för Färila vattenförsörjningsanläggning. 
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Förutsättningar för bevarande 
Ligger inte i tätbebyggt område, vilket innebär mindre risk för konflikt med andra intressen. 
 
Vattentäkten kan användas som reservvatten till Ljusdals tätort. 
 
I de två andra större orterna i kommunen ligger vattenverken i närheten av Ljusnan, vilket 
gör det mycket enklare att använda älven som vattentäkt vid en krissituation. 
 
I översiktsplanen, antagen 2010-02-22 nämns; att ett stort behov finns att se över skydds-
områdena och upprätta skyddsföreskrifter för befintliga vattentäkter. Arbetet med detta har 
påbörjats och ska slutföras inom några år. För att säkra dricksvattenförsörjningen kommer 
antalet reservvattentäkter att ökas. Troligtvis kommer det också att behövas några nya vat-
tentäkter för att ersätta de befintliga vattentäkterna som idag har en riskfylld placering. 
Detta ska utredas och klarläggas i en vattenförsörjningsplan. 
 
För föreslaget riksintresse samt influensområde berörs två områden för riksintresse natur-
vård, i övrigt finns inga andra riksintressen utpekade. 
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Nordanstigs kommun 
Det område som utgör riksintresse för vattenförsörjningen inom Nordanstigs kommun 
benämns här för Bergsjö vattenförsörjningsanläggning. 

Beskrivning av området för anläggningen  
I Bergsjö vattenförsörjningsanläggning ingår vattenverket i Bergsjö med tillhörande infilt-
rationsanläggningar och infrastruktur. Anläggningstypen är en grundvattentäkt i åsformat-
ion med inducering från Älgeredssjön. Vattenverket med tillhörande infiltrationsanlägg-
ningar och infrastruktur behandlas här som en anläggning. 
 
Området består av en produktionsbrunn, en infiltrationsanläggning och vattenverk med 
lågreservoar om 100 m3. I vattenverket finns behandling med luftare och UV-ljus. En del 
av råvattenflödet återinfiltreras i grusåsen. Råvattenkvaliteten vid nuvarande uttag är bra 
endast luftning som behandling p.g.a. att pH-värdet är något lågt.  
 
Bergsjö vattentäkt ligger i grundvattenförekomsten SE687587-156423 (Figur 16). Vadesån 
som rinner mellan Älgeredssjön och Storsjön står i kontakt med grusåsen. Vattentäkten be-
står av en produktionsbrunn. Brunnen provpumpades med 30 l/s under 5 timmar vid an-
läggandet 1981, avsänkningen i grundvattenmagasinet var 3,4 m. Uttaget är idag ca 13,5 l/s 
varav 9,5 l/s återinfiltreras. I medel distribueras ca 4 l/s ut från vattenverket. Nordanstigs 
kommun består av 7 st. vattentäkter och Bergsjö är den största.  
En förstärkt grundvattenbildning är möjlig med infiltration av ytvatten från Vadesån san-
nolikt går det att dubbla flödet till ca 30 l/s. Reservvattentäkt planeras på Långnä-
set(Älgeredssjön) i samma grusås.  

 
Figur 16. Bergsjö grundvattenförekomst SE687587-156423. 
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Anläggningen försörjer 1 200 personer med dricksvatten. Vatten distribueras till i huvudsak 
Bergsjös invånare.  
 
Vattentäkten har ett vattenskyddsområde. Skyddsområdet fastställdes av Länsstyrelsens den 
14 april 1988 (21FS 1988:16). 
 
Bergsjös vattentäkt har potential att försörja andra verksamhetsområden eller att vara re-
servvattentäkt för bl.a. Harmånger, Mellanfjärden och möjligtvis fler. Pågående VA-plan 
kommer att utreda dessa frågor. 
 
Vattendom finns för Bergsjös vattentäkt med ett medeluttag på 500 m3/dygn. 
 
Huvudman för anläggningarna är MittSverigeVatten och Nordanstig vatten AB. 
 

Motiv för utpekande av riksintresset 
Motivet är att det saknas realistiska alternativ. Möjligen kan hänvisas till god kvalitet.  
 
Åsen i Bergsjö är också bästa alternativet som huvudvattentäkt i kommunen om överfö-
ringsledningar blir aktuella. Med nuvarande uttag ur grundvattentäkten behöver råvattnet 
endast luftas med avseende på pH-värdet. Hur ett utökat grundvattenuttag påverkar råvat-
tenkvaliteten är inte utrett. Alternativ vattenförsörjning finns ej i dagsläget då reservvatten-
täktsområdet inte är undersökt (Långnäset). Förutsättningar finns att förstärka grundvatten-
tillgången med infiltrerat ytvatten från Vadesån. Alternativ till nuvarande vattentäkt kan 
vara Harmånger VT som inte är undersökt kapacitetsmässigt, dessutom ligger den vatten-
täkten känsligt till med väg E4 speciellt planerna med nedschaktning i åsen för nya E4. Yt-
vattenverk från Älgeredssjön eller Vadesån är inte utrett, skulle förutsättning finnas så är en 
kostnad på några hundra miljoner trolig och ökade driftkostnader. Det är svårt att säga hur 
robustheten mot klimatförändringar är då det beror på hur ytvattnet i Vadesån förändras. 
Inga kända ras eller skred har skett som förändrat förhållandena för induceringen av ytvat-
ten. 400 m uppströms vattentäkten i Vadesån finns en uppdämning som kan påverka indu-
ceringen till grundvattenmagasinet positivt. 
 

Riksintressets markanspråk 
Vattentäktsområdet som begränsas av det primära (inre) skyddsområdet (figur 17). 
Området för själva riksintresset består av en produktionsbrunn, en infiltrationsanläggning 
och vattenverk med lågreservoar om 100 m3. I vattenverket finns behandling med luftare 
och UV-ljus. 
 
Riksintressets sammanlagda yta uppgår till cirka 4 ha. 
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Figur 17: Avgränsning av riksintresseområde för Bergsjö vattenförsörjningsanläggning. 
 

Beskrivning av influensområdet 
Influensområdet föreslås sammanfalla med det sekundära vattenskyddsområdet för vatten-
täkten. Det begränsas till markområdet som består av grusåsen som går från väst Långnäs-
udden i Älgeredssjön till öst där begränsningen är Vadesån. Söder begränsas av Vadesån 
(ingår). Norr om vattentäkten består markanvändningen av jordbruksmark, här är gränsen i 
ett dike som avvattnas nedströms i Vadesån. Marken mellan vattentäktszonen och gränsen i 
norr består i ytan av lätta leror eller silt som är förhållandevis täta. Influensområdet följer 
befintligt skyddsområdesgräns med ett tillägg av Vadesån och induceringsområden i Älge-
redssjön (figur 18). 
 

Influensområdets markanspråk 
Influensområdets begränsas till vattenskyddsområdet (tillrinningsområdet) och ytvattnet 
har avgränsats med utgångspunkt att innefatta det ytvatten som inducerar till grusåsen (fi-
gur 19).  
 
Storleken på influensområdet uppgår till ca 90 ha varav ca 24 ha är vatten. 
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Figur 19. Avgränsning av influensområde för Bergsjö vattenförsörjningsanläggning. 
 

Beskrivning om förhållandet till andra intressen 
I Nordanstigs översiktsplan från 1988 finns vattenskyddsområdets avgränsning med. 
Kommunen har samtidigt pekat ur ett utvecklingsområde som är lämpligt för olika verk-
samheter samt bostäder inom vattenskyddsområdet, i övrigt nämns inget speciellt om rå-
vattentäkten. 
 
Inga andra riksintressen i området berörs. 
 

Förutsättningar för bevarande 
Nordanstigs kommun har idag flera små anläggningar vilket innebär högre kostnader för 
drift och underhåll samt svårigheter att optimera reningsprocessen. 
 
Bergsjös vattentäkt skulle kunna försörja andra verksamhetsområden eller vara reservvat-
tentäkt för bl.a. Högen, Harmånger och Mellanfjärden. Pågående VA-plan utreder dessa 
frågor. Överföringsledning från Bergsjö till Högen och Harmånger utreds i en förstudie 
under 2013. 
 
Läget för vattentäkten är känslig då en genomfartsväg passerar intill vattentäkten. Det finns 
också jordbruksmark runt om samt en industri uppströms. Annars finns inga större mot-
stående intressen i området, varvid vattentäkten har goda förutsättningar att hålla en god 
kvalitet.  
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Uppdämningen i Vadesån kan vara en förutsättning för uppskattade kommande grundvat-
tenuttag. Största risken för plötslig påverkan som kan försvåra tillkomst eller utnyttjande 
bedöms vara ett utsläpp i samband med olycka vid befintlig väg. Största risken för långsik-
tig påverkan bedöms vara försämringar av ytvattenkvalitet som kan orsakas av klimatför-
ändringar (kvalitet, ras eller skred). 
 
Vattenskyddsområdet i Bergsjö är fastslagen 1988 utifrån gamla vattenlagen och har behov 
av att revideras. 
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Hudiksvalls kommun 
Det område som utgör riksintresse för vattenförsörjningen inom Hudiksvalls kommun be-
nämns här för Hudiksvalls vattenförsörjningsanläggning. 

Beskrivning av området för anläggningen  
I begreppet Hudiksvalls vattenförsörjningsanläggning ingår vattenverket i Hudiksvall med 
tillhörande brunnsområden. Anläggningstypen är en grundvattentäkt i åsformation med 
möjlighet till förstärkt grundvattenbildning via infiltration av vatten från Norra Dellen. Vat-
tenverket med tillhörande anläggningar och infrastruktur behandlas här som en anläggning.  
 
Hallstaåsen är en stor och viktig grundvattenresurs, det finns ingen annan liknande resurs i 
regionen. Hallstaåsen är uppdelad i tre grundvattenförekomster SE685484-155877, 
SE685159-156615, SE684741-157082 (figur 20). 

 
Figur 20. Hallstaåsens grundvattenförekomster och vattentäkter i Hudiksvallsområdet. 
 
Riksintresseområdet består av produktionsbrunnar, från brunnar på olika ställen i Hall-
staåsen, ledningar och vattenverk. I vattenverket sker behandling genom luftning och 
snabbfiltrering, pH-justering med soda och desinficering med UV-ljus.  
 
Hudiksvalls vattenverk försörjer abonnenter i Hudiksvall, Iggesund, Njutånger och En-
ånger samt de mindre orterna Ingsta och Malsta. Befolkningsmässigt bor drygt 21000 per-
soner i området. Till det kommer de industrier och verksamheter som också försörjs via 
vattenverket. 
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För närvarande pågår en utbyggnad av ett nytt brunnsområde i Hallstaåsen alldeles nära 
Norra Dellen. I och med utbyggnaden, som färdigställs i slutet på 2013, kommer Hu-
diksvall att ha en relativt säker vattenförsörjning där brunnsområdena kan ersätta varandra. 
Som ytterligare säkerhet för framtida försörjning finns Norra Dellen som ett alternativ till 
infiltration i Hallstaåsen och förstärkt grundvattenbildning. 
 
Vattentäkten har ett vattenskyddsområde. Skyddsområdet fastställdes av Länsstyrelsen den 
15 oktober 2010 (21FS 2010:593). Det finns även vattendom för vattenproduktionen (Ös-
tersund M3461-10) 
 
Huvudman för anläggningarna är Hudiksvalls kommun. 
 

Motiv för utpekande av riksintresset 
Motivet är att det saknas realistiska alternativ. Hallstaåsen har också stor kapacitet och bra 
kvalitet och är helt unik i förhållande till vilka alternativ som finns i området. Ett av 
brunnsområdena ligger benägen på en plats med få potentiella föroreningskällor och i och 
med att uttagen sker på olika platser i Hallstaåsen erhålls möjligheter till reserv. Infiltrat-
ionsmöjligheter från Norra Dellen gör att man även har säkrat upp framtida användning 
och reserver på ett bra sätt. Även SGU gör bedömningen att detta är en betydande grund-
vattenförekomst. 
 

Riksintressets markanspråk 
Riksintresset föreslås utgöra områdena för primär skyddsområdeszon samt omfatta ca 10m 
vardera om ledningen mellan produktionsbrunnar nära Norra Dellen ner till vattenverket i 
östra delen av Hudiksvalls tätort, Östanbräck (figur 21 och 22). 
 
Storleken på riksintressesområdet är ca 800 ha. 
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Figur 21: Avgränsning riksintresse vattenförsörjningsanläggning Hudiksvall övre. 
 

 
Figur 22: Avgränsning riksintresse vattenförsörjningsanläggning Hudiksvall nedre. 
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Beskrivning av influensområdet 
Influensområdet omfattar tillrinningsområdet till vattentäkten i Hallstaåsen. Influensområ-
det föreslås sammanfalla med sekundära skyddsområdet för vattentäkten. Skyddsområdet 
sträcker sig från Norra Dellen i norr ner längs Hallstaåsen och ut mot havet i söder. 

Influensområdets markanspråk 
Influensområdets begränsas till vattenskyddsområdet (figur 23) 
Storleken på influensområdet är ca 2370 ha varav 34 ha är vatten.. 
 

 
Figur 23. Avgränsning av influensområde för Hudiksvalls vattenförsörjningsanläggning. 
 

Förutsättningar för bevarande 
I översiktplanen för Hudiksvalls kommun, antagen 2008-06-16, är Hallstaåsen upptagen 
som ett område skyddsvärd för framtida vattenförsörjning.  
”Planeringsmålsättning för vatten som dricksvatten anges 

- Skapa vattenskyddsområden för samtliga kommunala vattentäkter 
- Kartlägga grundvattensituationen i kommunen 
- Fortsatt information och rådgivning avseende privata vattentäkter 
- Kommunens befolkning ska alltid ha ett dricksvatten som uppfyller kraven på tjänlig vattenkvali-

tet.” 
 
Befintliga riksintressen som berör föreslaget riksintresseområde samt influensaområde är 
kulturmiljövård, naturvård och friluftsliv samt riksintresse för kommunikationer – väg E4, 
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järnväg befintlig samt korridor för planerad järnväg (OKB) Gävle – Sundsvall enligt 3 kap 
Miljöbalken. 
 
Kommunen har upprättad ett förslag till fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan där pe-
kas ut ett nytt alternativ för framtida OKB, som berör Hallstaåsen.  
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Söderhamns Kommun 
Två områden som utgör förslag till riksintresse för vattenförsörjning inom Söderhamns 
kommun. Anläggningar benämns här Kinstaby/Moheds vattenförsörjningsanläggning och 
Ålsjöns vattenförsörjningsanläggning. Bägge anläggningarna ligger i Ljusnanåsen. 

Beskrivning av området för anläggningen  
I vattenförsörjningsanläggningen Kinstaby/Mohed omfattas: 

• Brunnsområde Mohed för grundvattenuttag i Ljusnanåsen 
• Överföringsledning från Moheds vattentäkt till infiltrationsdamm vid  

Kinstaby vattentäkt 
• Infiltrationsdamm Kinstaby vattentäkt 
• Brunnsområde Kinstaby för grundvattenuttag i Ljusnanåsen 
• Vyredoxanläggning för behandling av Fe och Mn 
• Vattenverket inklusive ledningsområde mellan uttagsbrunnar och vattenverk samt lågreser-

voar 
 
I vattenförsörjningsanläggningen Ålsjön omfattas: 

• Brunnsområde för grundvattenuttag i Ljusnanåsen 
• Markoxidationsanläggning för behandling av järn och mangan. 
• Markoxidationsanläggning samt spärrbrunn för behandling av bekämpningsmedelsrester, 

BAM. 
• Vattenverket inklusive ledningsområde mellan uttagsbrunnar och vattenverk samt lågreser-

voar 
 

Ljusnanåsen är en grundvattenås med en god tillgång av grundvatten av god kvalitet vilket 
medför att Ljusnanåsen är mycket lämplig att nyttja som råvattensresurs vid dricksvatten-
produktion. Den del av Ljusnanåsen som sträcker sig från Kyrksjön i nordväst till Söder-
hamn/Söderala är avgränsad i tre grundvattenförekomster enligt vattendirektivet 
(SE681792-153196, SE681452-153495 och SE680551-154711). Två vattentäkter finns i 
nedre delen av åsen i Söderhamns kommun Kinstaby/Mohed vattentäkt samt Ålsjöns vat-
tentäkt (figur 24). Dessa försörjer tillsammans cirka 18 300 personer med dricksvatten, och 
står därigenom för den klart övervägande delen av Söderhamns kommuns dricksvattenför-
sörjning. Vilket mosvarar cirka 72 % av Söderhamns kommuninvånare. 
 
Åsen har hög påverkan från bl.a. väg, bebyggelse och åker. 
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Figur 24. Grundvattenförekomst Ljusnanåsen – Söderalaåsen samt de vattentäkter som är belägna i åsen. Källa: SGUs vat-
tentäktsarkiv.  
 
Enligt befolkningsprognosen för Söderhamns kommun 2013 – 2033, fastställd av kom-
munstyrelsen 2013-04-11, förväntas invånarantalet att minska i medel med 178 personer 
per år fram till 2033. Med en framtida fortsatt befolkningsminskning beräknas grundvatten-
tillgången vid Ålsjöns och Kinstaby/Moheds vattentäkter även fortsatt var god.  
Ett arbete för att verifiera grundvattentillgången vid Ålsjöns och Kinstaby/Mohed  
vattentäkter genom genomgång av tidigare genomförda undersökningar har påbörjats. 
Detta för att se om ytterligare samhällen inom Söderhamns kommun kan försörjas med 
dricksvatten från dessa vattentäkter. Arbetet beräknas slutföras under 2013. 
 
Uttaget vid Kinstaby vattentäkt uppgick under 2012 till 1 021 600 m3 eller till 2 800 m3/d 
och vid Moheds vattentäkt uppgick uttaget till 151 100 m3 eller till 415 m3/d. 
 
Uttaget vid Ålsjöns vattentäkt exkl. spärrbrunn uppgick under 2012 till 916 000 m3  
eller till 2 500 m3/d. 
 
Gällande vattendom beslutad av Mellanbygdens vattendomstol, daterad 1972-02-15, ger 
kommunen tillstånd att vid Kinstaby och Moheds vattentäkt som en enhet ta ut  
1 900 000 m3 vatten per år och en maximal dygnsförbrukning av 7 900 m3 per år, motsva-
rande en medeldygnsförbrukning av 5 200 m3. 
Vattenskyddsområde finns för vattentäkterna, 21FS 1981:16 samt 21FS 1981:15.  
 
Gällande vattendom beslutad av Mellanbygdens vattendomstol, daterad 1951-06-11, ger 
kommunen tillstånd att vid Ålsjöns vattentäkt ta ut 985 500 m3 vatten per år och en maxi-
mal dygnsförbrukning av 4 400 m3 per år, motsvarande en medeldygnsförbrukning av 
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2 700 m3. Arbetet med att ta fram underlag för ny vattendom pågår för att säkerställa till-
gång till vattenuttaget. Vattenskyddsområde finns för vattentäkten, 21FS 1981:17.  
 
Arbetet med att revidera vattenskyddsområdena och dess föreskrifter är planerat att  
färdigställas senast 2015. 
 
Huvudman för anläggningarna är Söderhamn NÄRA. 
 

Motiv för utpekande av riksintresset  
Ljusnanåsen är en mäktig grundvattenåsbildning av sand och grus med hög hydraulisk ka-
pacitet och är därigenom en viktig tillgång för vattenförsörjningen i Söderhamns kommun. 
Ljusnanåsen är av stor regional betydelse avseende vattenförsörjning och inga realistiska al-
ternativ för att ersätta Ljusnanåsen som råvattenkälla finns. 
 
Grundvattnet har generellt en god kvalitet i åsen och kan användas som dricksvatten utan 
omfattande reningsåtgärder. 
 
I Kinstaby/Moheds vattentäkt föreligger dock en viss diffus förorening av bekämpnings-
medelsresten BAM i vattentäkterna och råvattnet innehåller även naturligt förhöjda halter 
av järn och mangan vilket behandlas med Vyredoxmetoden.  
 
I Ålsjöns vattentäkt föreligger också viss förorening av bekämpningsmedelsresten BAM. 
Täkten behandlas genom oxidation i mark med hjälp av syre. Råvattnet innehåller även na-
turligt förhöjda halter av järn, mangan, fluorid samt på grund av relikt saltvatten även klo-
rid. Samtliga abonnenter inom Ålsjöns vattentäkts försörjningsområde försörjs med ett 
blandvatten från Ålsjöns och Kinstabys vattentäkter. 
 
Ljusnanåsen och vattentäkterna Kinstaby/Mohed och Ålsjön försörjer 18 300 användare 
med kommunalt dricksvatten och står därigenom för den klart övervägande delen av Sö-
derhamns kommuns dricksvattenförsörjning. Vilket motsvarar cirka 72 % av Söderhamns 
kommuns invånare. 
 

Riksintressets markanspråk 
Riksintressets geografiska utbredning för Kinstaby/Moheds vattenförsörjningsanläggning 
har begränsats till de delar som innehåller brunnsområde för grundvattenuttag vid båda vat-
tentäkterna, överföringsledning från Moheds vattentäkt inklusive infiltrationsdamm samt 
vattenverket inklusive överföringsledning från brunnsområde och lågreservoar (figur 25).  
 
Berörda fastigheter för Kinstaby/Moheds anläggningar ägs av Söderhamns kommun. 
Överföringsledningen mellan vattentäkterna sträcker sig över fastigheter som är privatägda. 
Riksintressets sammanlagda yta uppgår till cirka 6,6 ha. 
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Figur 25: Avgränsning riksintresse vattenförsörjningsanläggning Kinstaby/Mohed 
 
Riksintressets geografiska utbredning för Ålsjöns vattenförsörjningsanläggning omfattar 
brunnsområde för grundvattenuttag, markoxidationsanläggning inklusive spärrlinje och 
spärrbrunnen samt vattenverket inklusive överföringsledning från brunnsområde och lågre-
servoar (figur 26).  
 
Berörda fastigheter för Ålsjöns anläggningar ägs av Söderhamns kommun och Söderhamn 
NÄRA AB. Området vid spärrbrunnen och den del som avser spärrlinjen i markoxidation-
sanläggningen ligger inom områden som är privatägda. Riksintressets sammanlagda yta 
uppgår till cirka 7,4 ha. 
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Figur 26: Avgränsning riksintresse vattenförsörjningsanläggning Ålsjön. 
 
Dricksvattnet från Ålsjöns vattenverk blandas med vatten från Kinstaby vattenverk ute på 
ledningsnätet (cirka 60 respektive 40 %) för distributionen till konsumenterna.  
 

Beskrivning av influensområdet 
Influensområdet för de föreslagna riksintressena Kinstaby/Moheds samt Ålsjöns vattenför-
sörjningsanläggningar utgår i stora delar från det av SGU uppskattade tillrinningsområdet 
för vattentäkterna, enligt bilaga C till SGUs yttrande om förekomst av BAM (bekämp-
ningsmedelsrester) i Ålsjöns vattentäkt, daterad 2013-01-22.  
 
Influensområde Mohed/Kinstaby 
Åssträckan mellan Mokorset och Kinsta inom detta parti av Ljusnanåsen som lokalt kallas 
för Söderalaåsen, utgör det s.k. Kinstaavsnittet. Avsnittet utgör ett eget grundvattenmagasin 
som avgränsas av Sunnanhedstalpet i öster och Kinsta-/Mohedstalpet i väster. Grundvatt-
net i och omkring vattentäkten har en västöstlig huvudriktning med en strömning något 
snett mot åsens längdriktning till Söderaladalgången och Bergaån. Tillrinningsområdet 
sträcker sig över jordlagren med lera närmast åsen och upp över moränen som tar vid 
längre från åsen och som utgör potentiella inströmningsområden med bidrag av nybildat 
grundvatten till åsen. Kinsta-/Mohedstalpet  avgränsar ytterligare ett grundvattenmagasin 
som utgörs av Mohedsdeltat väster om stalpet med en yta på cirka 4 km2. En stor grundvat-
tenbildning inom deltat samtidigt som ett sannolikt grundvattentillskott från åspartiet i väs-
ter i kombination med ett stort grundvattenflöde som ska passera en 3-4 gånger smalare 
sektion öster om deltat, är sannolikt förklaringen till grundvattnets höga hydrauliska gradi-
ent (stalp) mellan deltats östra del och vattentäkten i Kinsta. Jordlagren i deltat utgörs av en 
variation av sand och grus/sandigt grus med  inslag av molage som i vissa fall ger upphov 
till sekundära grundvattenytor ovanför det egentliga grundvattenmagasinet. Öster och väs-
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ter om Mohedsdeltat har isälvsavlagringen normal åskaraktär, varför tillrinningsområdet ut-
görs av själva deltaavlagringen, med en västnordväst till ostsydostlig huvudströmning av 
grundvattnet genom deltaavlagringen.  
 
Magasinen är i överlag ganska stora men av olika typ. Magasin 1 där Moheds vattentäkt har 
sitt uttag har en stor yta i dagen även om de mer petrifiera delarna är mer finkorniga. Ny-
bildningen av grundvatten är därför betydande, men som kan minska vid ökad andel asfal-
terad yta. Genom uttaget i deltat förekommer sannolikt även inducerad infiltration från 
Florsjön och en tillströmning av grundvatten från åsen i väster. Omsättningen i magasinet 
är långsamt och vattenkvaliten påverkas av höga halter av järn och mangan. I magasin 2 där 
Kinstaby vattentäkt har sitt uttag förekommer utläckage i källor på norra sidan. Vattenkva-
liten i magasin 2 skiljer sig något från magasin 1. 
 
Influensområde Ålsjön 
Åssträckan som lokalt kallas för Söderalaåsen utgör mellan Kinsta och Ålsjöns våtmark det 
s.k. Ålsjöavsnittet. Vid Kinsta sker en utvidgning av åsen samtidigt som en förträngning 
sker av dalgången orsakat av högt bergläge. Det ger upphov till ett torrt parti i åsen samt ett 
kraftigt grundvattenfall i form av Sunnanhedstalpet som skapar ett grundvattenmagasin där 
grundvattnets strömningsriktning huvudsakligen är ostlig i åsens längdriktning. Omsätt-
ningen av grundvattnet är långsam och nybildningen är liten. Åldersbestämning visar att 
grundvattnet här är äldre än i andra partier av åsen, vilket tyder på att tillskottet via tröskeln 
är relativt lågt. Detta styrks även av vattnets kemiska sammansättning som förändras vid 
tröskeln. Öster om Ålsjön återfinns ytterligare ett grundvattenmagasin avgränsat i öster av 
en rörlig grundvattendelare inom sandavlagringen för Söderhamns flygplats. Grundvattnets 
strömningsriktning är här västerut in mot Ålsjöns vattentäkt och med ett relativt stort om-
gärdande tillrinningsområde som sträcker sig upp mot höjdområdena på ömse sidor om 
åsbildningen. Närmast åsen utgörs jordlagren inom tillrinningsområdet av lera som längre 
från åsen övergår i morän med varierande infiltrationshastigheter.  
 
Grundvattnets flödesriktning i uttagsområdet vid Ålsjöns vattentäkt påverkas av uttags-
mängden genom att den i sin tur påverkar avsänkningstrattens utbredning. Magasinet vid 
Ålsjöns vattentäkt har en liten yta i dagen och är till stora delar skyddat av ett mäktigt lerla-
ger. Det förekommer emellertid områden täckta av lera med mindre lermäktighet än ca 2 
meter. Där kan torrsprickor uppträda under torrperioder och som innebär att områdena 
inte kan betraktas som skyddade för infiltration av föroreningar uppifrån.  
 
Klimatförändringarna beräknas innebära i stort sett oförändrade nederbördsförhållanden 
under sommarmånaderna samtidigt med något högre temperaturer och högre avdunstning 
som följd. Detta skulle kunna öka förekomsten av torrperioder varför riskerna från dessa 
områden med tunnare lerlager sannolikt kan komma att öka.  
Våtmarken inom avsnittets östra del utgör utströmningsområde (grundvattenströmmen rik-
tas uppåt) för grundvatten och som i allmänhet inte innebär någon risk för någon förore-
ning av grundvattnet. 
 
I grundvattenmagasinens direkta närområde finns en flygplats som tillhör kategorin öv-
ningsflygfält och används numera för privatflyg. Ansvarig för verksamheten är  
Söderhamns fallskärmsklubb och Söderhamns flygklubb. Söderhamns kommun är markä-
gare och arrenderar ut till dessa verksamhetsutövare. 
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Strax öster om Kinstaby vattenverk finns en anläggning där betning av utsäde tidigare har 
bedrivits fram till 2003, fastighetsbeteckning Kinsta 2:7. Idag sker ingen betning. Länssty-
relsen har MIFO klassat anläggningen till klass 4 trots det känsliga geografiska området, 
framförallt därför att ingen verksamhet bedrevs utanför lokalerna.  
 
Åsen har hög påverkan från bland annat vägar, bebyggelse och jordbruksverksamhet.  
 
En risk- och sårbarhetsanalys grundad på sannolikhet och konsekvens samt faroanalys 
grundat på HACCP visar på följande risker som kan ge påverkan på vattnets kvalitet:  

• Trafikolyckor med större utsläpp av petroleumprodukter, RV 50 
• Trafikolyckor, gamla Bollnäsvägen väg 626 
• Trafikolyckor med större utsläpp av petroleumprodukter väg 633 
• Jordbruksverksamhet  
• Läckage/spill från jordbrukets arbetsmaskiner 
• Spridning av patogener på betesmarker och gödselhantering 
• Verksamheten vid flygfältet i Mohed 
• Översvämning av utdikade områden – Ålsjöns vattentäkt 
• Före detta militär flygflottilj 

 

Influensområdets markanspråk 
Influensområdet omfattar tillrinningsområdet till vattentäkterna Kinstaby/Mohed och Ål-
sjön och utgår i stora delar från SGUs bedömda tillrinningsområde för vattentäkterna enligt 
bilaga C till SGUs yttrande om förekomst av BAM i Ålsjöns vattentäkt, daterad 2013-01-
22. Influensområdet sträcker sig mellan Mohed, utlopp Florsjön i väster till och med sjön 
Ålsjön i öster (figur 27).  
 
Området upptar en yta av totalt cirka 2 900 ha varav 24 ha vatten i form av Ålsjön.  
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Figur 27. Influensområde till vattentäkterna Kinstaby/Mohed och Ålsjön. 
 

Förutsättningar för bevarande 
Kinstaby samt Moheds vattentäkter har fastställt skydd för grundvattenpåverkan,  
21FS 1981:16 respektive 21FS 1981:15. Dessa har fastställts med stöd av 2 kap 64§ vatten-
lagen samt 2 kap 63§ samma lag. 
 
Ålsjöns vattentäkt har fastställt skydd för grundvattenpåverkan, 21FS 1981:17. Skyddet har 
fastställts med stöd av 2 kap 64§ vattenlagen samt 2 kap 63§ samma lag.  
 
I kommunens Översiktplan antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27 anges berört om-
råde med beteckning R6:1 Ljusnanåsen. I rekommendationerna anges ”Samtliga grundvat-
tenreserver skall skyddas. Ingen markanvändning eller bebyggelse tillåts i åsarnas närom-
råde”. Vattenskyddsområdena finns utpekat i översiktplanen. 
 
Riksintressen som berör föreslagna riksintresseområden samt influensområde är kommuni-
kationer – befintlig och korridor för framtida järnväg, E4 och Rv50. Området berör även 
kulturmiljövård, naturvård och N2000 område (Ålsjön). 
 
Riksintresset Rv50 mellan Söderhamn-Söderala-Mo, mot Bollnäs passerar i nära anslutning 
till vattentäkten. Skyddsåtgärder har utförts av Trafikverket år 2000 på en sträcka av 1 200 
meter efter väg 50 och cirka 100 m efter väg 588. Skyddet sträcker sig från korsningen av 
väg 588/50 och österut längs väg 50 till cirka 250 m öster om brunnsområdet. Hela den 
vägsträcka som ligger inom inre och yttre skyddsområde för Kinstaby vattentäkt har skyd-
dats. 
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Ovanåkers Kommun 
Det område som utgör förslag till riksintresse för vattenförsörjning ligger inom Ovanåkers 
kommun och benämns här Homna vattenförsörjningsanläggning.  

Beskrivning av området för anläggningen 
Vattentäkt till Homna vattenförsörjningsanläggning ligger i Voxnans dalgång på isälvsavlag-
ring som tillhör dels Voxnaåsen och dels Älmesbodaåsen. Åsformationen i området är 
uppdelat i sju grundvattenförekomster SE683645-147048, SE682892-147175, SE682082-
147757, SE681176-148191, SE680513-148507, SE679973-149580 och SE679831-149993.  
Enligt VISS ((VattenInformationsSystemSverige) har alla grundvattenförekomsterna god 
kvantitativ och kvalitativ status (Figur 28). 
 

 
Figur 28: Grundvattenförekomster Voxnaåsen och Älmesbodaåsen. 
 
Homna vattentäkt ligger i Västra Homnatjärnens avrinningsområde. Homna vattenförsörj-
ningsanläggning omfattar brunnsområde för grundvattenuttag i Homna, vattenverket 
Homna inklusive ledningsområde mellan rörbrunnar och vattenverk.  
 
Täkten är ett grundvattenverk med naturlig infiltration som tar råvatten från isälvsavlag-
ringen men viss tillrinning sker även från moränområdena. Vatten tas från två brunnar, en 
ca 8 meter djup sänkbrunn och dels en 18,5 meter djup grusfilterbrunn med sil.   
 
Vattenkvalitén i området är god och kan användas som dricksvatten utan några omfattande 
reningsåtgärder. Enda behandlingen på utgående vatten är pH-justering genom NaOH.  
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Anläggningen försörjer ca 5 800 personer med dricksvatten. Uttaget uppgick under 2012 till 
1670 m3 per dygn. Enligt gällande vattendom, VA 119/73, får kommunen ta ut upp till 3 
000 m3 grundvatten i medeltal per dygn under året.   
 
Vatten från vattenverket i Homna distribueras från anläggningen till i huvudsak Edsbyn 
men även till orterna Knåda, Roteberg, Lillbo, Ovanåker samt Viksjöfors. Det finns planer 
att koppla på tätorten Alfta på Homna vattenverk. I dagsläget får Alfta sitt vatten från Ras-
kes vattenverk som försörjer ca 2 600 personer. Homna vattentäkt skulle i framtiden kunna 
komma att försörja ca 8 400 personer. 
 
Huvudman för anläggningarna är Helsinge Vatten AB. 
 

Motiv för utpekande av riksintresset  
Grusåsarna utgör viktiga grundvattentillgångar i kommunen. Kapaciteten på grundvattnet 
gör att vattentäkten skulle kunna försörja stora delar av kommunen. Det saknas andra real-
istiska alternativ för dricksvattenförsörjningen inom ekonomiskt rimligt avstånd. Kommu-
nen saknar i dagsläget någon reservvattentäkt med tillräcklig kapacitet.   
 

Riksintressets markanspråk 
Förslag på riksintressets geografiska utbredning omfattar brunnsområde för grundvattenut-
tag inklusive ledningsområde. Markområdet består av grundvattenbrunnar, vattenverk, låg-
vattenreservoar samt ledningsnät. Områdesavgränsningen följer befintliga fastighetsgränser, 
berörda fastigheter ägs av Ovanåkers kommun (Ämnebo 12:6) och Trafikverket (Homna 
9:1 och Homna 8:1) (Figur 29).  
 
Riksintresset sammanlagda yta uppgår till ca 3 ha mark. 
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Figur 29: Avgränsning riksintresse vattenförsörjningsanläggning Homna. 
 

Beskrivning av influensområdet 
Influensområdet föreslås sammanfalla med grundvattenförekomsten SE680513-148507. En 
buffertzon på 200m runt grundvattenförekomsten tas med som en säkerhetsmarginal, ef-
tersom ingen utredning av tillrinningsområde till grundvattenförekomsten är gjord.  
 
Inom influensområdet finns det få miljöfarliga verksamheter. Största delen består av 
skogsmark och jordbruk. Avverkning av skog och jordbruk är en risk för grundvattnet. Det 
finns även risk för läckage av olja eller farliga ämnen från privata cisterner i området. 
Länsväg 301 går längs hela åsen och norr om vattenskyddsområdet. Vägen trafikeras av ca 
1 150 bilar per dygn (statistik från Trafikverket) och är rekommenderad väg för farligt gods 
samt att viss risk finns att grundvattnet kan kontamineras av vägsalt.  
 
Vattenverket ligger inom översvämningszonen för 100-års flöde. Vid det högsta beräknade 
flödet ligger vattenverket, råvattenbrunnen samt lågvattenreservoaren inom riskzonen. I 
snitt översvämmas Voxnan vart femte år och är extra känslig på grund av att älven är smal 
och relativt grund.  
 
Vattenskyddsområde togs i samband med antagandet av vattenskyddsföreskrifter den 13 
oktober 1998.  
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Influensområdets markanspråk 
Influensområdet föreslås sammanfalla med grundvattenförekomsten SE680513-148507. En 
buffertzon på 200m runt grundvattenförekomsten tas med som en säkerhetsmarginal, ef-
tersom ingen utredning av tillrinningsområde till grundvattenförekomsten är gjord(Figur 
30).  
 
Influensområdet upptar en yta på ca 4900 ha varav ca 80 ha är vatten.  
 

 
Figur 30. Influensområde för Homna vattenförsörjningsanläggning. 
 

Förutsättningar för bevarande 
Översiktsplan 2000 nämner att det till största delen är grundvattenuttag i kommunen och 
att grusåsarna utgör viktiga grundvattentillgångar. Ny översiktplan arbetas fram i dagsläget 
och planeras bli klar 2015.  
 
Andra föreskrifter som finns är lokala hälsoskyddsföreskrifter, där det bl. a krävs tillstånd 
för att borra efter bergvärme inom vattenskyddsområdet. 
 
Vattenskyddsområdet ligger inom riksintresse för vattendrag område enligt Miljöbalken 4 
kapitlet 6§.  
 
Övriga riksintressen som berör influensområdet är naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv 
samt och ett Natura2000. 
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Inom vattenskyddsområdet finns några enskilda avlopp kvar, fastigheterna närmaste vat-
tenverket är anslutna till en kommunal reningsanläggning. 
 
Genom vattenskyddsområdet går järnvägsspåret Furudal-Edsbyn. Järnvägen är idag inte i 
drift men det finns intressen att bevara järnvägen för att i framtiden kunna ta den i drift 
igen.  
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Sandvikens kommun 
Det område som utgör förslag till riksintresse för vattenförsörjning ligger inom Sandvikens 
kommun och benämns här Rökebo vattenförsörjningsanläggning. Influensområdet för 
riksintresse berör både Gävle och Ockelbo kommun. Anläggningen består av inducerings-
zoner, intagsledning, pumpstation, grundvattenbrunnar och vattenverk. Anläggningen för-
sörjer Sandvikens tätort samt samhällena Åshammar, Storvik, Kungsgården och Gästrike 
Hammarby.  
 

Beskrivning av området för anläggningen 
Rökebo vattenförsörjningsanläggning ligger invid sjön Öjaren och tar sitt råvatten både 
från ytvattentäkten Öjaren och grundvattentäkten i isälvsavlagringen som b a löper mellan 
sjön Öjaren och Lillsjön.  
 
Anläggningen försörjer drygt 29 000 personer i Sandvikens tätort samt samhällena Ås-
hammar, Kungsgåren, Storvik och Gästrike Hammarby. Varav majoriteten i Sandvikens 
tätort. Kungsgården och Åshammar har egna grundvattentäkter och använder bara mindre 
mängder vatten från Rökebo. Industrin Sandvik AB förbrukar en stor del av den årliga vat-
tenförbrukningen, ca 33%, varav huvuddelen går till kylvatten.  
 
Den aktuella vattenförbrukningen uppgår i medeltal till 13 900 m3/dygn (ca 161 l/s). För-
brukningen kan maximalt uppgå till 15 200 m3/dygn (ca 176 l/s). Grundvattentäkten nytt-
jas normalt under längst en veckas tid och endast under ett begränsat antal veckor per år. 
Uttaget uppgår maximalt till ca 1 680 m3/dygn (ca 19 l/s). I gällande miljödom för vat-
tenuttag, A 75/1962 medges ett tillstånd att utvinna 17 000 m3/dygn (ca 197 l/s) i medeltal 
per år, dock högst 25 000 m3/dygn (ca 289 l/s). 
 
Grundvattentäkten är belägen i en gren av Enköpingsåsen, åsformationen sträcker sig från 
Sandvikens tätort i söder till upp mot Ockelbo i norr. Den grenen av åsen är uppdelad i tre 
grundvattenförekomster SE672720-155431, SE673154-155525 och SE673879-155119(figur 
31). Grundvattenförekomsterna, id nr SE672720-155431, SE673154-155525 och 
SE673879-155119 har en god kvantitativ och kvalitativ status enligt VISS (VattenInformat-
ionsSystemSverige). Öjaren ytvattentäkt, SE672883-155647 har måttlig ekologisk status och 
baseras på biologiska, fyskaliskakemiska och hydrologiska kvalitetsfaktorer. Den kemiska 
statusen, som baseras på kemiska kvalitetsfaktorer, når inte upp till god status enligt VISS. 
Sjön ligger till hälften inom Gävle kommun. Sjöns avrinningsområde sträcker sig till viss 
del in i både Gävle och Ockelbo kommuner. 
 
Råvattnet från grundvattentäkten håller generellt en god kvalitet med avseende på analyse-
rade parametrar. För råvattnet från ytvattentäkten kan under perioder med mycket neder-
börd i form av regn ge ökade halter av järn, mangan och COD.  
 
Avgränsningar och föreskrifter för vattenskyddsområden är under revidering för hela 
Sandvikens kommun inkl. Rökebos vattentäkter och ligger nu på remiss. Underlaget ligger 
till grund för avgränsning av influensområdet i beskrivningen i denna rapport. 
 
Huvudman för anläggningarna är Sandviken Energi AB. 
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Figur 31: Grundvattenförekomster i Sandvikens kommun. 

Motiv för utpekande av riksintresset  
Rökebo vattenförsörjningsanläggning anses uppfylla urvalskriteriet; realistiska alternativ 
saknas för vattenförsörjning. Det finns idag ingen reservvattentäkt för den kommunala vat-
tenförsörjningen i Sandviken tätort. 
 
Dricksvattnet från anläggningen håller en hög kvalitet.  
 
Ett antal förskolor, skolor och vårdinrättningar samt Sandviks industri är anslutna till an-
läggningen.  
 
Ytvattentäkten Öjaren och grundvattentäkten Rökebo har ett mycket högt skyddsvärde 
som en viktig huvudvattentäkt för Sandvikens kommun. Korta rinntider inom Öjarens av-
rinningsområde medför hög sårbarhet för ytvattentäkten. För grundvattentäkten bedöms 
sårbarheten också vara hög på grund av förekomst av isälvsmaterial. Skyddsbehovet för 
Öjaren ytvattentäkt och Rökebo grundvattentäkt är därför stort. Eftersom skyddsvärdet är 
stort, sårbarheten är hög och det förekommer och kan tänkas förekomma beaktansvärda 
risker, bedöms därför skyddsbehovet i form av fysiska och administrativa åtgärder som 
stort. Inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är ett sätt att öka skyddet 
men även utpekande som riksintresse skulle öka skyddet ytterligare inom planeringssam-
manhang. 
 
Grundvattenresursen i Rökebo har en relativt liten risk att påverkas av klimatförändringar 
medan ytvattentäkten Öjaren kan komma att påverkas mera bl a av ökad vattentemperatur 
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vilket kan påverka den markkemiska processen och därmed ha betydelse för vattenkvali-
teten. Risker med översvämning av markområden i området kan komma att öka, med risk 
för läckage av att förorenat ytvatten till vattentäkterna och ökad risk för bräddning av av-
loppsledningar, vilket kan medföra läckage till ytvatten och grundvatten och öka risken för 
spridning av mikrobiella föroreningar. 

Riksintressets markanspråk 
Riksintressets geografiska utbredning har begränsats dels till de delar invid Lillsjön och 
Öjaren som innehåller induceringszoner, brunnar, pumpstation vid Öjaren, intagsledning 
och vattenverk. Området redovisas som ett riksintresseområde (figur 32).  
 
Fastigheter som berörs av riksintresseområde är fastigheten Överbyn 8:22 där pumpstat-
ionen invid sjön Öjaren är belägen på och intagsledningen på fastigheten Överbyn 8:23. 
Grundvattentäkten ligger på fastigheterna Överbyn 8:22, Överbyn 8:24 samt Överbyn 8:25. 
Samtliga av dessa fastigheter ägs av Sandvikens kommun. Utöver fastigheterna omfattas Rv 
272 då den löper längs grusåsen, sträckan från vattenverket i Rökebo upp till övre kanten 
på Lillsjön. Grusåsen, banken mellan Lillsjön och Öjaren begränsas av ca 50 ut i vattnet på 
var sida för att omfatta induceringszonerna. 
 
Storleken på området för riksintresse är ca 73 ha. 

 
Figur 32: Avgränsning riksintresse vattenförsörjningsanläggning Rökebo. 
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Beskrivning av influensområdet 
Inom influensområdet rinner vattnet mot sjön Öjaren antingen via grundvattenflöde eller 
som direkt ytavrinning via vattendrag i olika storlekar. En stor del av tillrinningen till Öja-
ren härstammar från våtmarker såsom myrar och mossar. Öjarens utlopp utgörs av Hög-
boån som är belägen i den södra delen av sjön. Högboån mynnar söder om Öjaren till 
Jädraån, vilken så småningom mynnar i Storsjön invid Sandviken tätort. Förutom sjön Öja-
ren förekommer ett flertal mindre sjöar inom avrinningsområdet, såsom Långsjön, Järv-
sjön, Medskogssjön, Hällsjön, Vettsjö, Lillsjön och Vällingen. Lillsjön är belägen i direkt 
anslutning till Öjaren och avskiljs från Öjaren genom Enköpingsåsen. Ytterligare ett antal 
ännu mindre sjöar förekommer också vilka saknar benämning. Från samtliga sjöar löper 
vattendrag vilka mynnar i Öjaren. 
 
Öjaren har en yta på ca 21 km2 och det största kända djupet är 10 m. Sjöns volym uppgår 
till ca 71 miljoner m3. 
 
Det kan inte utan omfattande grundvattenundersökningar klargöras hur långt uppströms i 
åsen som tillrinningsområdet sträcker sig. Allt vatten som transporteras i åsen uppströms 
vattentäkten kan dock teoretiskt på sikt nå uttagsbrunnen, i den mån det inte läcker ut ur 
åsen innan det når brunnen. Från Lillsjön och Öjaren sker också inducerad infiltration, vid 
större uttag än ca 10 l/s, till det grundvattenmagasin vari Rökebo grundvattentäkt är belä-
gen. Teoretiskt utgör därför dessa sjöar och deras tillrinningsområden även tillrinningsom-
råde för Rökebo grundvattentäkt. 
 

Influensområdets markanspråk 
Influensområdet avgränsas med den föreslagna tertiära zonen enligt tekniskt underlag med 
förslag till vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för Öjaren ytvattentäkt och Rö-
kebo grundvattentäkt, 2012, Sandviken energi (uppdrag Sweco) (figur 33). 
 
Inom influensområdet finns ingen samlad bebyggelse. Den bebyggelse som förekommer är 
utspridd och i regel placerad invid länsväg 272 eller mindre vägar inom avrinningsområdet. 
Den mest koncentrerade bebyggelsen inom avrinningsområdet förekommer invid länsväg 
272 vid Öjarens sydvästra strand. Området består huvudsakligen av skogsmark bestående 
av barr- och blandskog med inslag av annan öppen mark. Åkermark förekommer endast i 
ytterst begränsad omfattning. I områdets västra del löper en järnväg. 
 
Storleken på influensområdet är ca 17 000 ha stort varav ca 2 600 ha är vatten. 
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Figur 33. Avgränsning av influensområde för Rökebo vattenförsörjningsanläggning. 

Förutsättningar för bevarande 
I översiktplanen, antagen1991-03-04 nämns att ”kommunens absolut viktigaste vattentäkt är sjön 
Öjaren, som svarar för ca 90 % av vattenbehovet för Sandvikens tätort. Tätorterna Kungsgården, Storvik 
och Hammarby är sammankopplade med Sandvikens ledningsnät”. 
 
För föreslaget riksintresse samt influensaområdet berörs ett område i östra Öjaren av riks-
intresse för naturvård. Inom influensaområdet finns ett antal detaljplaner och områdesbe-
stämmelser. 
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Besöksadress: Borgmästarplan, 801 70 Gävle Telefon: 010-225 10 00

Webbadress: www.lansstyrelsen.se/gavleborg

Denna skrivelse är ett förslag till områden av riksintresse för vattenförsörjnings-
anläggning. Förslaget har lämnats av Länsstyrelsen Gävleborg till Havs- och 
Vattenmyndigheten i juni 2013. 
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